_ Zdravotni Ustav se sidlem v Usti nad Labem ),
Centrum hygienickych laboratofi ﬁ%}i
Moskevska 15, 400 01 Usti nad Labem 5 ’,7‘@\\: A
Zku&ebni laboratof ¢.1388 akreditovana CIA Rzt °
podie GSN EN ISO/IEC 17025:2005 L 1388

Protokol o zkousce ¢. 22845/2017

Pitna voda

Zakaznik: OBEC MERBOLTICE
Merboltice 53
407 25 Vernerice

Vzorek cislo

Objednavka cislo
Termin odbéru od do
Misto odbéru

: 22845/2017

: OB/4/2017, ze dne 2.1.2017, pro rok 2017
: 8.3.2017 8:30 -
: Merboltice €.p. 175

Matrice : pitna voda - verejny vodovod
Odbér proved| - Cervenkova Marie - pracovnik ZU
Kontaktni a odb&rové misto K6 Bfezinova 3, 405 01 Dé&cin
Zpusob odbéru : SOP VZ 001 Odbér vzorkl pitnych vod
Typ odbéru : odbér vzorku je akreditovany
Ucel odbéru : kontrola
Datum pfijmu 1 8.3.2017 12:20
Analyzy zahajeny dne : 8.3.2017
Analyzy ukonéeny dne : 13.3.2017

Rozsah udélené akreditace:

Chemickeé, fyzikalni, mikrobiologické, senzorické analyzy vod, potravin, lihovin, peloidd, biologickych materialt, odpadl, azbestu,
ovzdugi. Odbéry. Analyzy vyluht pevnych materiala, stérdl, interiéri vozidel. Testy toxicity. Méfeni faktor( prostredi, kontrola
sterilizatord a dezinfekénich prostredk. Plny rozsah je uveden v piiloze platného akreditacniho osvédceni vydaného CIA pro
zkusebni laborator ¢.1388.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzorkU, které byly
predmétem zkouseni. Laboratof na pozadani poskytne udaje o pouzitych metodach a souvisejicich predpisech.

Schvalil : Smolikova Hana Ing.
odborny pracovnik OAA
Usti nad Labem, Pasteurova 9 E-mail: hana.smolikova@zuusti.cz

Datum vystaveni protokolu: 14.3.2017
Protokol vyhotovil: Florianova Vendula
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Protokol o zkousce ¢. 22845/2017
Datum tisku: 14.3.2017

Méfeni na misté odbéru v terénu

Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. | Akr.
chlor volny 0,16 mg/l 20% max. 0,30 mg/l MH SOP 008 K6 A
chut pfijatelna prijatelna MH SOP 062 K6 A
pach prijatelny prijatelny MH SOP 062 K6 A
pH 8,2 0,2 6,5-9,5 MH SOP 033 K6 A
teplota vzorku 10,0 °c +0,2 8-12°C DH SOP 042 K6 A
Vysledky zkousek - chemicka vysetreni

Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. | Akr.
amonné ionty <0,05 mg/l max. 0,50 mg/l MH | SOP 070 &astCA | P1 A
barva <5 mg/l Pt max. 20 mg/l Pt MH SOP 004 P1 A
celkovy organicky uhlik (TOC) 3.0 mg/l 10% max. 5,0 mg/l MH SOP 307 P1 A
dusiénany <5 mg/l max. 50 mg/l NMH SOP 070 &ast A P1 A
dusitany <0,05 mg/l max. 0,50 mg/l NMH SOP 070 &ast B P1 A
konduktivita 24 mS/m 3% max. 125 mS/m MH SOP 011 P1 A
zékal 0,87 ZF(n) 10% max. 5 ZF(n) MH SOP 044 P1 AA
Fe (Zelezo) 0,040 mg/l 10% max. 0,20 mg/l MH | SOP 201.01 ¢astA | P8 A
Vysledky zkousek - mikrobiologicka vysetreni

Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. | Akr.
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max. 0 KTJ/100mI NMH SOP 900 P8 A
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max. 0 KTJ/100ml MH SOP 900 P8 A
pocty kolonii pfi 22°C 6 KTJ/ml 3-13 max. 200 KTJ/ml MH* SOP 908 P8 A
pocty kolonii pfi 36°C 1 KTJ/ml 0-6 max. 40 KTJ/ml MH* SOP 908 P8 A

Metody v sloupci Akr.:
Vysvétlivky a zkratky:

A - akreditovana zkouska,AA - akreditovana metoda s aktualizovanym normativnim postupem

<-pod mezi stanovitelnosti pouzité metody, SOP - standardni opera¢ni postup, Akr. - akreditace

ZU - Zdrav.ustav se sidlem v Usti nad Labem, S - subdodavka, Z- proved| zakaznik - provozovatel
DH-doporuéena hodnota (min.zadouci, optim. rozmezi), MH-mezni hodnota, NMH-nejvy$si mezni hodnota
MH*-nehodnocena mezni hodnota Ukazatele oznadené "'!"" jsou mimo limit stanoveny platnou legislativou.
Zkratky hodnot a jednotek: KTJ - kolonie tvorici jednotka, ZF(n) - jednotka zakalu nefelometricky

Limit (zdroj pro provedeni interpretace): Vyhlaska MZd €. 252/2004 Sb. v platném znéni, pfiloha ¢.1

Nejistota méfeni: Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky pod mezi stanovitelnosti.
Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsifena nejistota s koeficientem rozsifeni k=2, coz pro
normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti 95%. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfeni vyjadiena jako 95 %
konfiden&ni meze (intervalu spolehlivosti) vyjadfujici variabilitu Poissonova rozdéleni.

Opravnéni laboratore:

Laboratof je zpUsobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkusebni postupy. LaboratoF méa pfiznan flexibilni rozsah
akreditace. Laboratoi mize modifikovat své metody zkouseni, rozsifovat rozsah zkousenych parametrli a/nebo aplikovat zkousku na
jiny pfedmét akreditace za predpokladu, ze princip méfeni zustava zachovan.

Prehled vzorkovacich metod:

SOP VZ 001 (SN EN 1SO 5667-1, GSN EN ISO 5667-3, CSN EN 1SO 5667-5, CSN EN ISO 5667-7, CSN EN SO 5667-14, CSN EN ISO
5667-16, CSN EN 1SO 19458, Vyhlaska MZ CR &. 252/2004 Sb. v platném znéni)

Pfehled zkusebnich metod:

SOP 004 (CSN EN SO 7887)

SOP 008 (CSN ISO 7393-2, predpis firmy HACH/Merck)
SOP 011 (CSN EN 27888)

SOP 033 (CSN 1SO 10523)

SOP 042 (CSN 75 7342)

SOP 044 (CSN EN SO 7027-1)

SOP 062 (TNV 75 7340, CSN EN 1622)

SOP 070 éast A
SOP 070 cast B
SOP 070 ¢ast CA
SOP 201.01 ¢ast A

(Firemni literatura fy. ANAMET s.r.0., CR)
(Firemni literatura fy. ANAMET s.r.o., CR)
(Firemni literatura fy. ANAMET s.r.o., CR)
(literatura firmy Perkin Elmer / HPST, CSN EN I1SO 11885)
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M{ www.zuusti.cz Protokol 0 zkousce ¢. 22845/2017
Datum tisku: 14.3.2017

Piehled zkusebnich metod:

SOP 307 (CSN EN 1484)
SOP 900 (GSN EN ISO 9308-1, CSN 75 7837)
SOP 908 (GSN EN 1SO 6222)

Misto provedeni zkousky (P, Prac. - pracovisteé) :
Pracoviété P8 Pasteurova 9, 400 01 Usti nad Labem
Pracovisté P1 Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové
Kontaktni a odbérové misto K6 Brezinova 3, 405 01 D&Cin

Konec vysledkové &asti protokolu o zkousce
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Centrum hygienickych laboratori
Moskevska 15, 400 01 Usti nad Labem

Zkugebni laboratof &.1388 akreditovana CIA
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Protokol o zkousce ¢. 98851/2017

Pitna voda
Zakaznik: OBEC MERBOLTICE

Merboltice 53
407 25 Vernerice

Vzorek ¢islo

Objednavka cislo
Termin odbéru od do
Misto odbéru

Matrice

Odbér provedl

Zpusob odbéru

Typ odbéru

Uéel odbéru

Datum pfijmu

Analyzy zahajeny dne
Analyzy ukonéeny dne

: 98851/2017

: OB/4/2017, ze dne 2.1.2017, pro rok 2017

1 7.9.2017 8:10 -

: Merboltice, €.p. 53, Obecni Grad

: pitna voda - vefejny vodovod

: Cervenkova Marie - pracovnik ZU
Kontaktni a odbé&rové misto K6 Brezinova 3, 405 01 D&cin

: SOP VZ 001 Odbér vzorkU pitnych vod

: odbér vzorku je akreditovany

: kontrola

1 7.9.2017 12:30

1 7.9.2017

1 14.9.2017

Rozsah udélené akreditace:

Chemické, fyzikalni, mikrobiologické, senzorické analyzy vod, potravin, lihovin, peloidi, biologickych materiald, odpadu, azbestu,
ovzdui. Odbéry. Analyzy vyluhii pevnych materiali, stérd, interiért vozidel. Testy toxicity. Méfeni faktorl prostiedi, kontrola
sterilizator(i a dezinfekénich prostiedki. Plny rozsah je uveden v pfiloze platného akreditaéniho osvédceni vydaného CIA pro

zku$ebni laborator ¢.1388.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzorku, ktere byly
pfedmétem zkouseni. Laboratof na pozadani poskytne Udaje o pouzitych metodach a souvisejicich predpisech.

Ve

Schvalil

. Brozova Pavlina Ing.

vedouci laboratorniho servisu pracovisté P8, P8a, K5 - K7
Usti nad Labem, Pasteurova 9 E-mail: pavlina.brozova@zuusti.cz tel.:477751210 mobil: 606648356

Datum vystaveni protokolu: 18.9.2017
Protokol vyhotovil: Florianové Vendula
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Protokol o zkousce ¢. 98851/2017

ze dne 18.9.2017

Méreni na misté odbéru v terénu

Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. |Akr.
chlor volny 0,18 mg/l 20% max. 0,30 mg/l MH SOP 008 K6 A
chut prijatelna pfijatelna MH SOP 062 K6 A
pach prijatelny pfijatelny  MH SOP 062 K6 A
H. 6,7 +0 6,5-9,5 MH SOP 033 K6 A
teplota vzorku 15,0 °C +0, 8-12°C DH SOP 042 K6 A
Vysledky zkousek - chemicka vysetieni
Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. | Akr.
1,2-dichlorethan <0,1 g/l max. 3,0 pg/l NMH SOP 344 cast A P1 A
amonné ionty <0,05 mg/l max. 0,50 mg/l MH SOP 070 ¢ast CA | P1 A
Sb (antimon) <0,1 g/l max. 5,0 pg/l NMH SOP 201 P8 A
As (arzen) <0,2 g/l max. 10 ug/l NMH SOP 201 P8 A
barva <5 mg/l Pt max. 20 mg/l Pt MH SOP 004 P1 A
benzen <0,1 g/l max. 1,0 pg/l NMH SOP 344 gast A P1 A
benzo(a)pyren <0,001 ug/l max. 0,010 ug/l NMH SOP 331.03 P8 A
B (bor) <0,005 mg/l max. 1,0 mg/l NMH SOP 201 P8 A
bromicnany <15 g/l max. 10 ug/l NMH SOP 003 &ast A P1 A
celkovy organicky uhlik (TOC) 0,9 mg/l 15% max. 5,0 mg/l MH SOP 307 P1 A
dusi¢nany <5 mg/l max. 50 mg/l NMH SOP 003 &ast A P1 A
dusitany <0,05 mg/l max. 0,50 mg/l NMH SOP 003 ¢ast A P1 A
fluoridy 0,15 mg/l 15% max. 1,5 mg/l NMH SOP 003 &ast A P1 A
Al (hlinik) 0,009 mg/l 10% max. 0,20 mg/l MH SOP 201 P8 A
Mg (hof€ik) 8,2 mg/l 10% 20-30 mg/IDH | SOP 201.01 ¢astA | P8 A
chloridy <5 mg/l max. 100 mg/l MH SOP 003 ¢ast A P1 A
Cr (chrom) 0,1 ug/l 10% max. 50 ug/l NMH SOP 201 P8 A
Cd (kadmium) <0,02 g/l max. 5,0 pg/l NMH SOP 201 P8 A
konduktivita 31 mS/m 3% max. 125 mS/m MH SOP 011 P1 A
kyanidy celkové <0,005 mg/l max. 0,050 mg/|l NMH SOP 082 P1 A
Mn (mangan) <0,001 mg/| max. 0,050 mg/l MH SOP 201 P8 A
Cu (méd) 17,1 g/l 10% max. 1000 pg/l NMH SOP 201 P8 A
Ni (nikl) <0,5 ug/l max. 20 pg/l NMH SOP 201 P8 A
Pb (olovo) 0,5 ug/l 10% max. 10 pg/l NMH SOP 201 P8 A
suma PAU 0 g/l max. 0,10 pg/l NMH SOP 331.03 P8 A
Hg (rtut) <0,2 ug/l max. 1,0 ug/l NMH | SOP 200.03 éastA | P8 A
Se (selen) <1,0 g/l max. 10 pg/l NMH SOP 201 P8 A
sirany 31 mg/l 10% max. 250 mg/l MH SOP 003 &ast A P1 A
Na (sodik) 8,4 mg/l 10% max. 200 mg/l MH | SOP 201.01 éastA | P8 A
tetrachlorethen <0,1 g/l max. 10 ug/l NMH SOP 344 gast A P1 A
trihalomethany 4.4 g/l 20% max. 100 pug/l NMH SOP 344 ¢ast A P1 A
trichlorethen <0,1 ug/l max. 10 pg/l NMH SOP 344 cast A P1 A
trichlormethan (chloroform) 2,0 g/l 20% max. 30 pg/l MH SOP 344 gast A P1 A
Ca (vapnik) 38,5 mgll 10% 40-80mg/IDH | SOP 201.01 &astA | P8 A
Ca + Mg (tvrdost) 1,30 mmol/l 15% 2,0-3,5mmollDH | SOP 201.01 &astA | P8 A
zakal 0,18 ZF(n) 10% max. 5 ZF(n) MH SOP 044 P1 A
Fe (zelezo) <0,01 mgl/! max. 0,20 mg/l MH SOP 201 P8 A
benzo(b)fluoranten <0,005 ug/l SOP 331.03 P8 A
benzo(ghi)perylen <0,005 g/l SOP 331.03 P8 A
benzo(k)fluoranten <0,005 g/l SOP 331.03 P8 A
indeno(1,2,3-cd)pyren <0,005 g/l SOP 331.03 P8 A
bromdichlormethan 1,4 g/l 20% SOP 344 gast A P1 A
dibromchlormethan 0,8 g/l 20% SOP 344 cast A P1 A
ethylbenzen <0,1 ug/l SOP 344 cast A P1 A
toluen <0,1 pg/l SOP 344 ¢ast A P1 A
xyleny <0,3 g/l SOP 344 ¢cast A P1 A
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& www.zuusti.cz Protokol o zkousce ¢. 98851/2017  ze dne 18.9.2017

Vysledky zkousek - mikrobiologicka vysetreni

Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. |Akr.
Intestinalni enterokoky 0 KTJ/100ml max. 0 KTJ/100mI NMH SOP 906 P8 A
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max. 0 KTJ/100ml NMH SOP 900 P8 A
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max. 0 KTJ/100ml MH SOP 900 P8 A
abioseston 1 % 50% max. 10 % MH SOP 916.01 P8 A
pocet organismu 0 jedinci/ml max. 50 jedinci/ml MH SOP 916.02 P8 A
Zivé organismy 0 jedinci/ml max. 0 jedinci/ml MH SOP 916.02 P8 A
pocty kolonii pfi 22°C 2 KTJ/ml 1-7 max. 200 KTJ/ml MH* SOP 908 P8 A
pocty kolonii pfi 36°C il KTJ/ml 0-6 max. 40 KTJ/ml MH* SOP 908 P8 A
Text k hodnoté& ukazatele : suma PAU : Vysledek je soucet véech jednotlivé stanovenych analyti v rozsahu platné legislativy s

nalezem < MS

Metody v sloupci Akr.: A - akreditovana zkouska

Vysvétlivky a zkratky: <-pod mezi stanovitelnosti pouzité metody, SOP - standardni operaéni postup, Akr. - akreditace
ZU - Zdrav.ustav se sidlem v Usti nad Labem, S - subdodavka, Z- proved| zakaznik - provozovatel
DH-doporuéena hodnota (min.zadouci, optim. rozmezi), MH-mezni hodnota, NMH-nejvy$si mezni hodnota
MH*-nehodnocena mezni hodnota Ukazatele oznaéené """ jsou mimo limit stanoveny platnou legislativou.

Zkratky hodnot a jednotek: KTJ - kolonie tvofici jednotka, ZF(n) - jednotka zékalu nefelometricky

Limit (zdroj pro provedeni interpretace): Vyhlaska Mzd ¢. 252/2004 Sb. v platném znéni, pfiloha ¢.1

Nejistota méfeni: Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

Vysledky zkousek jsou uvadény s nejistotou méfeni vyjadienou jako rozsifena nejistota s koeficientem rozsireni k=2, coz pro

normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95%. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfeni vyjadfena jako
95 % konfidenéni meze (intervalu spolehlivosti) vyjadfujici variabilitu Poissonova rozdéleni.

Opravnéni laboratofe: Laboratof je zplsobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkusebni postupy. Laboratof ma
pfiznan flexibilni rozsah akreditace. Laboratof mize modifikovat své metody zkouseni, rozsifovat rozsah zkousenych parametra
a/nebo aplikovat zkousku na jiny pfedmét akreditace za predpokladu, Ze princip méfeni zistava zachovan.

Prehled vzorkovacich metod:

SOP VZ 001 (CSN EN ISO 5667-1, CSN EN 1SO 5667-3, CSN EN 1SO 5667-5, CSN EN 1SO 5667-7, CSN EN ISO 5667-14, CSN EN ISO
5667-16, CSN EN I1SO 19458, Vyhlaska MZ CR ¢&. 252/2004 Sb. v platném znéni)

Prehled zkusebnich metod:

SOP 003 ¢ast A (CSN EN ISO 10304-1 SN EN ISO 10304-2 CSN EN ISO 10304-4, CSN EN ISO 15061)

SOP 004 (CSN EN I1SO 7887)

SOP 008 (GSN I1SO 7393-2, predpis firmy HACH/Merck)

SOP 011 (CSN EN 27888)

SOP 033 (CSN ISO 10523)

SOP 042 (CSN 75 7342)

SOP 044 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP 062 (TNV 75 7340, CSN EN 1622)

SOP 070 ¢ast CA (Firemni literatura fy. ANAMET s.r.o., CR)

SOP 082 (CSN EN ISO 14403-2, H. Sakamoto, F. Mitsukubo, T. Tomiyasu, N. Nonehara: Rep.Fac.Sci. Kagoshima Univ., No.: 31, 91-986,
1998)

SOP 200.03 &ast A (CSN 757440)
SOP 201.01 ¢ast A (literatura firmy Perkin Elmer / HPST, CSN EN 1SO 11885)

SOP 201 (EPA 200.8, Rev.5.4, 1994; CSN EN ISO 17294-2)
SOP 307 (CSN EN 1484)

SOP 331.03 ( CSN 75 7554, CSN EN ISO 17993)

SOP 344 ¢ast A (CSN EN 1SO 10301, CSN EN ISO 15680)

SOP 900 (CSN EN 1SO 9308-1, CSN 75 7837)

SOP 906 (CSN EN ISO 7899-2)

SOP 908 (CSN EN ISO 6222)

SOP 916.01 (CSN 75 7713)

SOP 916.02 (6SN 75 7712, CSN 75 7717)
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Misto provedeni zkousky (P, Prac. - pracovisté) :

P1 - Pracoviété P1 Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové
P8 - Pracoviété P8 Pasteurova 9, 400 01 Usti nad Labem

K6 - Kontaktni a odbérové misto K6 Brezinova 3, 405 01 Décin

Konec vysledkové ¢asti protokolu o zkousce

Protokol o zkousce ¢. 98851/2017

ze dne 18.9.2017
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Vyhodnoceni protokolu(u) o zkousce

Vzorek Cislo: 98851/2017 Misto odbéru: Merboltice, ¢.p. 53, Obecni tfad

Hodnoceni vysledku:
Ve stanovenych a hodnocenych ukazatelich nebylo zjisténo prekrofeni zavaznych limitnich hodnot (typ MH a NMH).

Doporucené hodnoty (typ DH) a mezni hodnoty MH* nejsou predmétem hodnoceni.

Vyhodnoceni protokolu o zkousSce neni jeho souéasti a nenahrazuje rozhodnuti nebo schvaleni
dozorovym organem.

Zhodnoceni Brozova Pavlina Ing. Dne: 18.9.2017
provedl: vedouci laboratorniho servisu pracovisté P8, P8a, K5 - K7

Zpracovalo: P8 - Pracovisté P8 Pasteurova 9, 400 01 Usti nad Labem
tel.: 477751211, 724034035 e-mail:hyglab@zuusti.cz www.zuusti.cz
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Protokol o zkousce ¢.

132524/2017

Pitna voda

Zakaznik: OBEC MERBOLTICE
Merboltice 53
407 25 Vernerice

Vzorek ¢islo

Objednavka cislo
Termin odbéru od do
Misto odbéru

Matrice

Odbér provedi

Zpusob odbéru

Typ odbéru

Uéel odbéru

Datum pfijmu

Analyzy zahajeny dne
Analyzy ukonéeny dne

1 132524/2017

: OB/4/2017, ze dne 2.1.2017, pro rok 2017

:29.11.2017 10:30 -

: Merboltice €.p. 27

: pitna voda - vefejny vodovod

: Cervenkova Marie - pracovnik ZU
Kontaktni a odb&rové misto K6 Brezinova 3, 405 01 Décin

: SOP VZ 001 Odbér vzork( pitnych vod

: odbér vzorku je akreditovany

: kontrola

1 29.11.2017 12:15

1 29.11.2017

: 6.12.2017

Rozsah udélené akreditace:

Chemické, fyzikalni, mikrobiologické, senzorické analyzy vod, potravin, lihovin, peloidu, biologickych materiall, odpadu, azbestu,
ovzdusi. Odbéry. Analyzy vyluhii pevnych materiall, stérd, interiéri vozidel. Testy toxicity. Méfeni faktord prostiedi, kontrola
sterilizator(i a dezinfekénich prostiedkl. PIny rozsah je uveden v pfiloze platného akreditaéniho osvédceni vydaného CIA pro

zkusebni laborator ¢.1388.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak nez cely. Vysledky se tykaji pouze vzorku, které byly
predmétem zkouseni. Laboratof na pozadani poskytne tdaje o pouzitych metodach a souvisejicich predpisech.

y

Schvalil

: Brozova Pavlina Ing.

vedouci laboratorniho servisu pracovisté P8, P8a, K5 - K7

Usti nad Labem, Pasteurova 9 E-mail: pavlina.brozova@zuusti.cz tel..477751210 mobll 606648356

Datum vystaveni protokolu: 7.12.2017

Protokol vyhotovil: Florianova Vendula

E-mail:vendula.florianova@zuusti.cz tel.:477751211 mobil:602429569
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Méreni na misté odbéru v terénu

Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. | Akr.
chlor volny 0,19 mg/l 20% max. 0,30 mg/l MH SOP 008 K6 A
chut prijatelnd prijatelna  MH SOP 062 K6 A
pach prijatelny prijatelny MH SOP 062 K6 A
pH - 7.3 +0,2 6,5-9,5 MH SOP 033 K6 A
teplota vzorku 10,0 °c £0.2 8-12°CDH SOP 042 K6 A
Vysledky zkousek - chemicka vysetreni

Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. |Akr.
amonné ionty <0,05 mg/l max. 0,50 mg/l MH | SOP 070 éast CA | P1 A
barva 5 mg/l Pt 15% max. 20 mg/l Pt MH SOP 004 P1 A
celkovy organicky uhlik (TOC) 1,9 mg/| 15% max. 5,0 mg/l MH SOP 307 P1 A
dusi¢nany <5 mg/l max. 50 mg/| NMH SOP 070 ¢ast A P1 A
dusitany <0,05 mg/l max. 0,50 mg/l NMH SOP 070 &ast B P1 A
konduktivita 26 mS/m 3% max. 125 mS/m MH SOP 011 P1 A
zakal 0,70 ZF(n) 10% max. 5 ZF(n) MH SOP 044 P1 A
Fe (zelezo) 0,024 mg/l 10% max. 0,20 mg/l MH | SOP 201.01 &astA | P8 A
Vysledky zkousek - mikrobiologicka vysetreni

Ukazatel Hodnota Jednotka | Nejistota Limit Ident. zkousky | Prac. | Akr.
Escherichia coli 0 KTJ/100ml max. 0 KTJ/100ml NMH SOP 900 P8 A
koliformni bakterie 0 KTJ/100ml max. 0 KTJ/100ml MH SOP 900 P8 A
pocty kolonii pfi 22°C 11 KTJ/ml 6-20 max. 200 KTJ/ml MH* SOP 908 P8 A
pocty kolonii pfi 36°C 4 KTJ/ml 2-10 max. 40 KTJ/ml MH* SOP 908 P8 A

Metody v sloupci Akr.: A - akreditovana zkouska

Vysvétlivky a zkratky: <-pod mezi stanovitelnosti pouzité metody, SOP - standardni opera¢ni postup, Akr. - akreditace
ZU - Zdrav.ustav se sidlem v Usti nad Labem, S - subdodavka, Z- proved| zakaznik - provozovatel
DH-doporuéena hodnota (min.zadouci, optim. rozmezi), MH-mezni hodnota, NMH-nejvy$8i mezni hodnota
MH*-nehodnocena mezni hodnota Ukazatele oznacené "!"" jsou mimo limit stanoveny platnou legislativou.

Zkratky hodnot a jednotek: KTJ - kolonie tvofici jednotka, ZF(n) - jednotka zakalu nefelometricky

Limit (zdroj pro provedeni interpretace): Vyhlaska MZd ¢. 252/2004 Sb. v platném znéni, pfiloha ¢€.1

Nejistota méfeni: Uvedena nejistota nezahrnuje nejistotu vzorkovani a nevztahuje se na vysledky pod mezi stanovitelnosti.

Vysledky zkou$ek jsou uvadény s nejistotou méreni vyjadienou jako rozsifena nejistota s koeficientem rozsifeni k=2, coz pro

normalni rozdéleni odpovida pravdépodobnosti pokryti pfiblizné 95%. Pro mikrobiologické ukazatele je nejistota méfeni vyjadrena jako
95 % konfiden&ni meze (intervalu spolehlivosti) vyjadfujici variabilitu Poissonova rozdéleni.

Opravnéni laboratofe: Laboratof je zpUsobila aktualizovat normativni dokumenty identifikujici zkusebni postupy. Laboratoif ma
pfiznan flexibilni rozsah akreditace. Laboratof mize modifikovat své metody zkous$eni, rozsifovat rozsah zkou$enych parametri
a/nebo aplikovat zkousku na jiny predmét akreditace za pfedpokladu, Ze princip méfeni zUstava zachovan.

Prehled vzorkovacich metod:

SOP VZ 001 (GSN EN 1SO 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, GSN EN I1SO 5667-5, CSN EN ISO 5667-7, CSN EN ISO 5667-14, CSN EN I1SO
5667-16, CSN EN ISO 19458, Vyhlaska MZ CR ¢. 252/2004 Sb. v platném znéni)

Prehled zkusebnich metod:

SOP 004 (CSN EN ISO 7887)

SOP 008 (CSN I1SO 7393-2, predpis firmy HACH/Merck)
SOP 011 (CSN EN 27888)

SOP 033 (CSN 1SO 10523)

SOP 042 (CSN 75 7342)

SOP 044 (CSN EN ISO 7027-1)

SOP 062 (TNV 75 7340, CSN EN 1622)

SOP 070 cast A (Firemni literatura fy. ANAMET s.r.o., CR)
SOP 070 ¢ast B (Firemni literatura fy. ANAMET s.r.o., CR)

SOP 070 cast CA (Firemni literatura fy. ANAMET s.r.o., CR)

SOP 201.01 ¢ast A (literatura firmy Perkin Elmer / HPST, CSN EN ISO 11885)
SOP 307 (CSN EN 1484)

SOP 900 (CSN EN ISO 9308-1, CSN 75 7837)
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Prehled zkusebnich metod:
SOP 908 (CSN EN IS0 6222)

Misto provedeni zkousky (P, Prac. - pracovisté) :

P1 - Pracoviété P1 Jana Cerného 361, 503 41 Hradec Kralové
P8 - Pracovité P8 Pasteurova 9, 400 01 Usti nad Labem

K6 - Kontaktni a odbérové misto K6 Brezinova 3, 405 01 Dé&cin

Konec vysledkové casti protokolu o zkousce
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Vyhodnoceni protokolu(t) o zkousce

Vzorek ¢islo: 132524/2017 Misto odbéru: Merboltice ¢.p. 27

Hodnoceni vysledku:

Ve stanovenych a hodnocenych ukazatelich nebylo zjisténo prekroceni zavaznych limitnich hodnot (typ MH a NMH).

Doporucené hodnoty (typ DH) a mezni hodnoty MH* nejsou predmétem hodnoceni.

Vyhodnoceni protokolu o zkousce neni jeho soucasti a nenahrazuje rozhodnuti nebo schvaleni
dozorovym organem.

Zhodnoceni Brozova Pavlina Ing. Dne: 7.12.2017
provedl: vedouci laboratorniho servisu pracovisté P8, P8a, K5 - K7

Zpracovalo: P8 - Pracoviété P8 Pasteurova 9, 400 01 Usti nad Labem
tel.: 477751211, 724034035 e-mail:hyglab@zuusti.cz www.zuusti.cz
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